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SCHEMI QUADRI ELETTRICI QEDX

N.ro allegato 1 ] 7 52

0 R SOMMACAL STRABUCCHI F. GALLI 1" EMISSIONE 2/10/2015

REV. | DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO AUTORIZZATO DESCRIZIONE REVISIONE DATA




1 3 4 5 6 7 8
Forgitura I1G
Da_quadro Fomitura BT Um
Tensione concatenata 400 V
M.oﬂga lk max _m kA P1 a Q2 & Q3 o4 Q5
Istema Wh 16 SPD QEDX 1 QEDX 2 QEDX 3
Potenza totale 2.34 kW 400V 50Hz 4x16 A 3Nx50 A 4x6 A 4x6 A 4x6 A
Fattore di potenza 0.9 J]w6a d]ea d]ea d]en
Corrente totale b N3 A ) | 160 A ) |30A ) |30A > |30A
Res. terra impianto 5.56 ohm c B B B
Reat. terra fornitura ]
w_xua kA
K2 K3 K4
3/03 3/03 3/04
X
N
S S SN SN
I~
> F1 : N~ N N
DG |TT 230 400 FM
o AR o
ens. Up| a limp: 1.
Omwx 1 omwx 2 mwx 3
DENOMINAZIONE
SIGLA Fornitura BT 16 SPD QEDX 1 QEDX 2 QEDX 3
UTENZA TIPQ POTENZA TOT.  kVA T M T M4 T 416 T 416 T 416
POTENZA kW [ 1b A 2,34 1.3 0.61 2.93 0.244 117 0.488 2.35
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
INTERRUTTORE TIPO iC60L—C — 16A DF22 3NVC iC60L-B — 6A iC60L-B — 6A iC60L-B — 6A
0 SEZIONATORE | N:POU [In A [ 4 | 186 N [ 125 4 [ 6 4 [ 6 4 [ 6
Ith Alldn A[TIPO DIFF. [ [ 16 | [ [ [ 6 | | 6 | | 6 | |
Im (o curva) AlPdi kA | 160 [ 25 [ 120 30 [ 25 30 | 2 30 | 25
TIPO CH/P14 gG 50A
FUSBILE CALIBRO A 50
TIPO iCT 4Nc — 240Vac iCT 4Nc — 240Vac iCT 4Nc — 240Vac
CONTATTORE In AlPn kW [ 20 | 20 | 20 |
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO I R ATURA A DG TT 230 400 FM/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x6 4x6 4x6
LUNGHEZZA m 500 280 500
LINEA DI Iz A 33.2 33.2 332
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 9.99 2.87 5.58 0.864 9.99 1.96
Zk mQ|zs mQ 15.4 15.4 1650.1 926.3 1650.1
Ik trifase /monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 15 15 0.14 0.249 0.14
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |28/10/2015 ATA ENGINEERING SPA |QEDX TERMINI IMERESE
DISEG.
VISTO ETE103 QEDX FOGLIO 1Dl 4
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ETE103 QEDX.DWG SEGUE
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Q6 Q7
SEGNALAZIONE AUSILIARI
26 A 2x6 A
J]sa d]sa
) 304 > |60A
B o
K1
3/D2
// //
s N
DENOMINAZIONE
SIGLA SEGNALAZIONE AUSILIARI
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA|  TT/U-N | 1.3 TT/U-N | 1.39
POTENZA KW [ b A 0.5 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. | COS p 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
NTERRUTTORE LIEC. iC60L-B — 6A IC60N-C — 6A
0 SEZIONATORE | N-POU [in A 2| 6 2 [ 6 I _ _
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 6 | [ 6 | [ [ [ [ [ [
Im (o curva) AlPdi KA 30 | 50 60 [ 20 [ _ _
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO ICT 2Na — 240Vac
CONTATTORE - N ol 0
) TIPO
RELE' TERMICO  [ppoer i
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kv
FORMAZIONE 26
LUNGHEZZA m 400
LINEA DI Iz A 39.7
POTENZA CdT. aln %[CdT alb % 7.98 317
7 ma|Zs ma 2639.3 231
Ik trifase /monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.087 10
NUMERAZIONE_MORSETTIERA
DATA [28/10/2015 ATA ENGINEERING SPA | QEDX TERMINI IMERESE
DISEG.
VISTO ETE103 QEDX FOGLIO 2014
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ETE103 QEDX.DWG SEGUE
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K5 K5 K5 K5 K1 K2 K3 K4
3/D2 3/D3 3/D3 3/D4
: | |
z>z|>c._.._n| z>z|>c._.._n| :>Z|>c._.._n| z>z|>:.:n|
C
K5 ﬁ H1 ® H2 ® H3 ® H4 ®
: KM k2 [~ ST 7 JHT
3/E8 U ol 3/E1
3/E8 > AN
SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONE  QEDX 1 QEDX 2 QEDX 3 CREPUSCOLARE QEDX 1 QEDX 2 QEDX 3
IN QUADRO
DATA Nm\_o\woa ATA ENGINEERING SPA | QEDX TERMINI IMERESE
DISEG.
VISTO ETE103 QEDX FOGLIO 3Dl 4
REV. MODIFICA DATA FIRMA i\%_ux. SOST. _J imOw_.. DA: Ox_o_zﬂm” m._.m,_Ou Om_ux_uio SEGUE
2 3 4 5
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GRUPPO MISURA
AZIENDA ELETTRICA
APPARECCHIATURE
183
o o)
? 79 ¥
DATA [28/10/2015 ATA ENGINEERING SPA | QEDX TERMINI IMERESE
DISEG.
VISTO ETE103 QEDX FOGLIO 4D 4
MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ETE103 QEDX.DWG SEGUE
7 2 7 3 7 4 7 5 6 7 7 7 8






